
Исх. № 17/09-12-Д       Для судебного делопроизводства по делу А40-9036/13 

от 17 сентября 2013 г. 

 
Пояснения к инженерно-техническому заключению 

 
проведенной по инициативе дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС- Монтаж» силами экспертной группы 

НП «ИСЗС-Монтаж» в лице ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» на объекте по адресу: г. Москва, ул. 

Проспект Мира, дом 92, стр. 1, Универмаг «Крестовский». 

1. Экспертиза проводилась в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и 

сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха», СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, 

правила и методы контроля» 

2. Прошу считать формулировки «щит» и «шкаф» несущими одно и то же смысловое значение: Орган 

управления и защиты холодильной машины. 

3.  Дата исходящего указана ошибочно (по дате подачи заявления на проведение экспертизы от ООО 

Глобал Климат).  Прошу считать датой удостоверения Инженерно-технического заключения 13 июля 

2012г. 

4.  Место проведение экспертизы обведено линией на рис. №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис № 1 

ООО «ИСЗС-Монтаж», подтверждает факт проведения экспертизы по заявлению ООО «Глобал Климат», 

силами экспертной в лице ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» в период  с 10 по 13 июля 2012г. по факту выхода из 

строя оборудования на объекте по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 92, стр. 1, Универмаг «Крестовский».  

Подтверждаем, что компания ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» имеет соответствующие допуски СРО к 

видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, что позволяет 

специалистам ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» компетентно произвести данное обследование, и составить 

объективное  заключение. 

 

Генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарев 


